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Smart Energy System

Echtzeitdaten: Kapital der Zukunft!

Bild: SMA Solar Technologies AG
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Übersicht Smart Energy System

Last-

management
Energiedaten-

Management
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Daten
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➢ Erweiterung Rundsteuerung

➢ Virtuelles Kraftwerk

➢ Echtzeitdaten im Minutentakt

➢ Energieberatung

➢ Disaggregation / Prognose

➢ Verbraucher- Erkennung

Verrechnungs-

system

SDAT

Datenkommunikation
➢ Ethernet, Fiber, RS-485

➢ Mobile (LTE, GPRS)

➢ Radio Mesh

➢ PLC

EVU- plus 

Kunden-

Portal

Zähler-

Fernauslesung

(ZFA)
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Datenfluss: Mess- und Stammdaten

Verrechnungs-

System

Head End

System
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Smart Energy

System
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Verrechnungs-

Daten

Smart-
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Energieversorgungsunternehmen (EVU)
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EVU Cockpit
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EVU- und Kunden- Portal, Mobil- App

Demo Kunden- Portal: https://demo.smart-energy-system.ch
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Schnittstellen zu Messdaten- und 

Verrechnungssystemen

Integration Fremdsysteme

MDM EDM ERP / Billing

Daten Schnittstellen

▪ Kamstrup

▪ Landis+Gyr

▪ Elster

▪ NES

▪ EasyMeter
▪ Kamstrup Omnia

▪ AIM-Gridstream

▪ Amera

▪ TURAS SMG ▪ Belvis

▪ IS-E

▪ Abraxas VRSG

▪ Brem

Smart Energy System (SES)
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Innosuisse Förderprojekt: NILM- Service

Die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung 

fördert das Lastmanagement Projekt der Hochschule 

Luzern mit der Firma ASGAL Informatik GmbH.

Der NILM- Service eruiert aus dem 15-Minuten Smart 

Meter- Daten die angeschlossenen Geräte 

(Wärmepumpe, Boiler, E- Mobil, PVA) mit den Metadaten 

(max. Leistung, nächste prognostizierte Einschaltzeit, 

mögliche Einschaltverzögerung, usw.) und generiert eine 

Lastgangprognose für die nächsten 24 - 36 Stunden.

Das Lastspitzenmanagement ergänzt die Rundsteuerung.

https://asgal.ch/news/innosuisse-schweizerische-agentur-

fuer-innovationsfoerderung
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Wärmepumpe (WP)

Photovoltaikanlage (PVA)

Mehrfamilienhaus: 15- Min. Lastgang

Der NILM- Service erkennt einzelne 

Gerätetypen und generiert 

den entsprechenden Lastgang.

Erkennung von Flexibilitäten / PV- Anlagen
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Disaggregation von Netzübergabepunkten

Wärmepumpe (WP)

Verbraucher (Wohnungen, Allgemein)

Photovoltaikanlage (PVA)

Gerätetyp- Erkennung

Mehrfamilienhaus: ZEV-Netzübergabepunkt
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Wärmepumpen Lastgang Prognose

Wärmepumpen Lastgang

Metadaten

➢ Maximale Leistungsaufnahme pro Stufe

➢ Ein- / Aus- Schaltdauer in Abhängigkeit der Aussentemperatur

➢ Warmwasseraufbereitung: Energie [kWh/Tag]

➢ Lastgang Prognose für die nächsten 24 - 36 Stunden

Temperatur- Kurve
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5:45

Prognose
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24 Stunden Vorhersage der PVA Leistung

Sonneneinstrahlung, Temperatur, PVA Leistung

➢ Vorhersage der PVA Leistung der nächsten 24 Stunden

➢ EVU stellt Energiemanager Funktionalität zur Verfügung

➢ Energieberatung

Prognose
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Netzkostenanteil

Monatsmaximum mit einem Netzkostenanteil von 59.5%
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24 - 48 Stunden Vorhersage

Lastgang-Prognose

➢ Prognose von Wärmepumpe-, Boiler-, E- Mobil-, PVA- Lastgängen

➢ Beeinflussung der Wärmepumpe-, Boiler- Lastgänge durch die 

Metadaten Informationen

Prognose

Lastspitze (Verbraucher)
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Korrelation VNB Lastspitze und WP Lastgang 

➢ Die WP Flexibilität beeinflusst die monatliche VNB Lastspitze um etwa 

19% während den Wintermonaten.

➢ Verschiebungspotential durchschnittlich 610 kW während 2 Stunden

MonatlicheLast

spitze

Datum

Zeit NÜST

Max. 

Leistung

WP Leistung

[kW]

Anteil WP

[%]

WP Leistung

[kW]

Anteil WP

Winter

[%]

WP Leistung

[kW]

Anteil WP

Sommer

[%]

24.01.2020 19:00:00 3’936 836 21.2 836 21.2 

13.02.2020 06:15:00 3’102 686 22.1 686 22.1 

10.03.2020 06:30:00 2’853 512 17.9 512 17.9 

01.04.2020 16:30:00 1’782 121 6.8 121 6.8 

12.05.2020 10:45:00 1’149 304 26.5 304 26.5 

17.06.2020 11:45:00 783 58 7.4 58 7.4 

15.07.2020 20:30:00 990 201 20.3 201 20.3 

13.08.2020 13:30:00 981 19 1.9 19 1.9 

26.09.2020 12:00:00 1’404 60 4.3 60 4.3 

26.10.2020 11:45:00 1’587 238 15.0 238 15.0 

30.11.2020 18:30:00 3’447 546 15.8 546 15.8 

30.12.2020 18:45:00 3’852 839 21.8 839 21.8 

Mittelwert 2’156 368 15.1 610 19.0 127 11.2 
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Verteilnetzbetreiber (VNB): Lastmanagement

➢ Reduktion der monatlichen Lastspitze um 884 kW

Der VNB spart CHF 6’100 pro Monat, entspricht CHF 73’200 im Jahr

➢ Hausbesitzer erhält eine Entschädigung vom VNB

➢ Rabatte für Flexibilitäten des Kunden

Reduktion der Lastspitze um 16.7%)Reduktion der Lastspitze um 16.7%)
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Lastmanagement mit Flexibilitäten und KKW

➢ Stark geglätteter Lastgang im Monat März 2021

➢ Wärmepumpen-Potential 600-1’000 kW für etwa 2 Stunden

Reduktion der Lastspitze um 1.856 MW (-39%)Reduktion der Lastspitze um 1.856 MW (-39%)
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Forschungsthemen

Forschungsthemen

➢ Gerätetyperkennung / Flexibilitäten

WP, Boiler, Ladestation, Batterie , PVA

➢ Disaggregation von Netzübergabepunkten

EFH, MFH, ZEV, Arealnetz, Trafostation, Gewerbebetrieb

➢ Lastgang-Vorhersage

Einzelner oder Gruppen von Flexibilitäten / Erzeugern

WP, Boilern, Ladestationen, Batterien, PVA

➢ Haustyperkennung (WP muss vorhanden sein)

Einteilung gemäss Energieetikette

www.geak.ch/de/der-geak/die-energieetikette

➢ Lastverschiebung

Ansteuerung von Flexibilitäten via Rundsteuerung

oder Smart-Grid ready Signal

➢ Feldtests: Verifizierung der Konzepte/Algorithmen
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Fragen?

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

ASGAL Informatik GmbH

Thomas Gall

Dipl. El. Ing. ETH

Geschäftsführer


