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Nachhaltige Entwicklung
… im Baubereich

1973
Ölpreiskrise

1987
Brundtland Report

1992
Rio-Konferenz

2012
Rio-Konferenz+20

1976 Energie-Standards und -Ausweise

1990 Nachhaltigkeits-Standards und -Labels

Schwerpunktthemen

2015
Paris Agreement

2019 CO2 Netto-Null 2050

«We commit to promote an integrated approach to planning and
building sustainable cities and urban settlements […] that support
a safe and healthy living environment for all […].»
UN General Assembly / Rio+20 (2012): The future we want
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Innenraum Qualität
Innenraum Klima

Innenraum Luft

Quelle: Pittsburgh Corning (Schweiz) AG

Hohe Innenraumqualität
… nicht nur gute Luft

17.11.2021Schweizer Bauforum 2021 | Innenraumqualität | Fritschi 3



Gesamtheitliche Perspektive
… auf Bestehendem aufbauen
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Gesamtheitliche Perspektive
Instrumente für Beratung und Umsetzung

Standards
Zertifikate / LabelsIndikatoren Anforderung Nachweis und

Nachweiszeitpunkt Kosten
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Gesamtheitliche Perspektive
Gemeinsam: Auswahl und Anforderungen Indikatoren

Bsp. 1
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Hohe Innenraumqualität
Anwendung und Umsetzung

1 Monitoring
Indikatoren

Analyse
Kontrolle

QS
Betrieb

Steuerung
Optimierung

QS
Übergabe

Messung
Indikatoren

Analyse
Kontrolle

Steuerung
Optimierung

QS
Bau

Daten
Erhebung

Analyse
Kontrolle

Steuerung
Optimierung

QS
Planung

Daten
Erhebung

Analyse
Kontrolle

Steuerung
Optimierung

0 Zielsetzung, Auswahl, Anforderungen

Kommunikation extern
Reportings
Kommunikation intern
Dashboard

Facility Management
Reinigungsmittel /-zyklen
Gebäudetechnik
Lüftungsanlage

Integriertes System
Gebäudeautomationssystem
Gebäude- /Nutzungsdiagnose
Kontinuierliche Optimierung

Abschlussmessungen S-Cert

Submission
Erstellung, Vorgaben, Überprüfung
Baustellenbegehung
Kontrolle

Zielsetzung
Zielvereinbarung | Kriterienkatalog

Bsp. 1

Bsp. 2
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Hohe Innenraumqualität
Betrieb | Monitoring und Controlling

Bsp. 2

17.11.2021Schweizer Bauforum 2021 | Innenraumqualität | Fritschi 8



Hohe Innenraumqualität
Betrieb | Monitoring und Controlling

Parameter (Auswahl) Min. Wert Max. Wert
Temperatur -40 °C +85 °C
Feuchtigkeit 0 % RH 100 % RH
Luftdruck 300 hPa 1100 hPa
VOC 0 µg/m³ 5000 µg/m³
PM2.5 0 µg/m³ 1000 µg/m³
Formaldehyd 0 µg/m³ 5000 µg/m³
CO2 400 ppm 5000 ppm
Strahlendosis 0.01 µSv/h 9999 µSv/h
Schalldruckpegel 30 dB 130 dB
… … . …

Bsp. 2
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Hohe Innenraumqualität
Coworking Lounge Tessinerplatz

UmsetzungAnforderungen Kontrolle Betrieb

© konzeptS

© konzeptS

17.11.2021Schweizer Bauforum 2021 | Innenraumqualität | Fritschi 10



17.11.2021Schweizer Bauforum 2021 | Innenraumqualität | Fritschi 11

Hohe Innenraumqualität
Anwendung und Umsetzung

© konzeptS



Herzlichen Dank.
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