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Ausgangslage
Die Hochschule Luzern hat sich seit dem Jahr 2013 im Rahmen 
von drei BFE-mitfinanzierten Projekten mit dem Stromverbrauch 
der Gebäudeautomation (GA) auseinandergesetzt.  
Im ersten Projekt  (2013 – 2017) und im zweiten Projekt (2017 
– 2020) wurde der GA-Stromverbrauch von mehreren konkreten, 
repräsentativen Bauprojekten untersucht ([1] - [8]). 
Im laufenden Projekt «StromGT» (2021 – 2023) wird der beste-
hende Berechnungs-Prototyp zu einem Tool für die Gebäudeau-
tomations- und Gebäudetechnikplanenden weiterentwickelt. 

Vorgehen
Entwicklungsziel für das Tool «StromGT» war in erster Linie eine 
Optimierung und Erweiterung der Ein- und Ausgabefunktiona-
litäten des Tool-Prototyps («MUGA-Tool»). Die wesentlichsten 
Elemente dazu waren:
- Benutzerführung während der Eingabe
- Automatische Datenergänzungen
- Spezifische Felder für die Beleuchtung
- Gerätedatenbank
- Interaktive Graphik (anstelle vieler Einzelgraphiken)
- Ausgaben in der Einheit nach Wahl (W, W/m2, kWh, kWh/m2)

Ergebnisse
Das Tool «StromGT» dient dem Planenden zur Analyse des 
GA- und GT-Stromverbrauchs. Mit wenig Aufwand erhält die-
ser bereits in den frühen Planungsphasen ein realitätsnahes, 
detailliertes Bild des Stromverbrauchs des geplanten GA- und 
GT-Systems. Durch Änderungen am System können Verbrauchs-
Senkungen identifiziert werden.
Exemplarisch für die Berechnungsresultate sei hier die interak-
tive Graphik gezeigt (Abbildung 1) . Der Planer kann durch Vari-
ation der Anzeige-Parameter die Berechnungsresultate interes-
sensbasiert erkunden.

Technik & Architektur
Institut für Gebäudetechnik und Energie IGE

Einstellungen
Einheit kWh/m²
Klassierung nach Haupt‐ und Unterartenmit Haupt‐ und Unterarten
Klassierung nach GA‐Zugehörigkeit GA/nGA
Klassierung nach Gewerken ohne Gewerke
Mitbetrachtung der Speisungen mit Speisungen

Visualisierung der Ergebnisse
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Abbildung 1: Interaktive Resultate-Graphik
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